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La bomba Fairbanks Nijhuis™ 2800 de carcaza partida se caracteriza por tener la carcaza dividida por toda la linea

Manual Acerca de la Hidráulica, de Fairbanks Nijhuis, que puede obtenerse de la fábrica.
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ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:
ADVERTENCIA:

Este producto y accesorios relacionados contienen sustancias químicas reconocidas en el Estado de California como 
causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductivo.
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Por solicitud, Fairbanks Nijhuis™ hará la revisión de los planos y también proporcionará comentarios o indicaciónes generales
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Son suministradas las bombas Fairbanks Nijhuis™ con varios tipos de acoples comerciales distintos. Las siguientes
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ventas más cercana de Fairbanks Nijhuis™ antes de operar las bombas en condiciones que diferan de manera alguna de 
las condiciones para las cuales fueron vendidas.
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A las bombas Fairbanks Nijhuis™ se las instalan las empaquetaduras de estopas a los prensaetopas en la fábrica. Todas los
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los repuestos al Distribuidor Local de Fairbanks Nijhuis™, o directamente a la fábrica. Para localizar la oficina más 
cercana a usted, consúltense las páginas amarillas del Directorio Telefónico local.

Comuníquese con el distribuidor Fairbamks Nijhuis más cercano, indicando el listado del material quie deberá ser devuelto y 

Fairbanks Nijhuis incorpora mejoras en sus productos de vez en cuando y, por consiguiente, se reserva el derecho de 
suministrar componentes mejorados para efectuar reparaciones. Aún cuando se reciba un componente que no tenga 
una apariencia idéntica al original, o que porte  un  símbolo distinto a este, de todas maneras puede tratarse de un 
componente intercambiable. Debe examinarse cuidadasamente el componente antes de comunicarse con el representante 
de Fairbanks Nijhuis. Nunca deben ser devueltos los componentes sin, antes, haber obtenido la debida autorización del 
representante de Fairbanks Nijhuis.
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